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PLANO ESC

1 01 SITUACIÓN Y NORMATIVA varias

1 02 FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS sin escala

1 03 FOTOGRAFÍAS DEL EXTERIOR sin escala

1 04 TOPOGRÁFICO  1:300

1 05 PLANTA -1   ESTADO ACTUAL  1:300

1 06 PLANTAS 0 Y 1   ESTADO ACTUAL  1:300

1 07 PLANTAS CUBIERTA Y BAJO CUB.   ESTADO ACTUAL  1:300

2 01 ASCENSORES HIDRÁULICOS varias

2 02 BAÑOS ZONA VIP  1:25

2 03 HUECOS PARA REJILLAS DE VENTILACIÓN varias

3 01 LÍNEA DE VIDA  1:300

3 02 APERTURAS EN LA CUBIERTA  1:300

3 03 REPARACIÓN DE CANALÓN Y CUBIERTAS  1:300

3 04 REPARACIÓN DE LUCERNARIO varias

3 05 REJILLAS EN CUBIERTA  1:300

4 01 MEJORA AISLAMIENTO FACHADA DE CONCEJALÍA varias

4 02 SELLADO DE PUERTAS varias

4 03 OSCURECIMIENTO DE VENTANAS ROMBOIDALES varias

4 04 FALSO TECHO DE LAMAS Y MADERA varias

4 05 OSCURECIMIENTO LUCERNARIO varias

5 01 PLANTA GENERAL  1:300

5 02 MARQUESINA CONTROL DE ACCESO varias

5 03 MÓDULO DE TAQUILLAS varias

5 04 MEJORAS DE ACCESIBILIDAD 1 varias

5 05 MEJORA DE ACCESIBILIDAD 2 varias

5 06 MARQUESINA ENTRADA I  1:100

5 07 MARQUESINA ENTRADA II  1:50

5 08 MARQUESINA ENTRADA III  1:100

E 01 PLANTA DE CIMENTACIÓN-PLACAS DE ANCLAJE  1:100

E 02 PLANTA BAJO CUBIERTA Y CUBIERTA  1:100

E 03 CERCHAS Y1 Y DETALLES  1:20

E 04 CERCHAS Y0 E Y2  1:100

E 05 DETALLES DE SOLDADURAS sin escala

E 06 DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES sin escala

2. ACTUACIONES INTERIORES

3. INTERVENCIONES EN LA CUBIERTA

4. MEJORA DE ENVOLVENTE Y BLACK OUT

5. ESPACIOS EXTERIORES

ÍNDICE DE PLANOS

Nº

1. INFORMACIÓN PREVIA

E. ESTRUCTURAS
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PLANO ESC

ÍNDICE DE PLANOS

Nº  

ACS 01 ACS PLANTA_-3,50  1:200

IL 01 ILUMINACION LUMINARIAS_PLANTA_-3,50  1:200

IL 02 ILUMINACION LUMINARIAS_PLANTA_0,00  1:200

IL 03 ILUMINACION LUMINARIAS_PLANTA_+6,475_(1/2)  1:200

IL 04 ILUMINACION LUMINARIAS_PLANTA_+6,475_(2/2)  1:200

IL 05 BMS PUNTOS_BMS_PLANTA_-3,50  1:200

IL 06 BMS PUNTOS_BMS_PLANTA_+0,00  1:200

IL 07 BMS PUNTOS_BMS_PLANTA_+6,475  1:200

IL 08 BMS PUNTOS_BMS_PLANTA_+11,00  1:200

IL 09 BMS ESQUEMA_PRODUCCION_CLIMATIZACION_ACS sin escala

FV 01 SIST._FOTOVOLTAICO DIST_MODULOS_FOTOVOLTAICOS_P.0,00  1:200

FV 02 SIST._FOTOVOLTAICO DIST_MODULOS_FOTOVOLTAICOS_P.11,15  1:200

FV 03 SIST._FOTOVOLTAICO DIST_MODULOS_FOTOVOLTAICOS_CUBIERTA  1:200

FV 04 SIST._FOTOVOLTAICO CONEXION_MODULOS_FOTOVOLTAICOS_P.0,00  1:200

FV 05 SIST._FOTOVOLTAICO CONEXION_MODULOS_FOTOVOLTAICOS_P.11,15  1:200

FV 06 SIST._FOTOVOLTAICO CONEXION_MODULOS_FOTOVOLTAICOS_CUB.  1:200

FV 07 SIST._FOTOVOLTAICO CANALIZACIONES_Y_ESTRUCTURA_P.-3,50  1:200

FV 08 SIST._FOTOVOLTAICO CANALIZACION_Y_ESTRUCTURA_P.0,00  1:200

FV 09 SIST._FOTOVOLTAICO CANALIZACION_Y_ESTRUCTURA_P.11,15  1:200

FV 10 SIST._FOTOVOLTAICO CANALIZACION_Y_ESTRUCTURA_CUBIERTA  1:200

FV 11 SIST._FOTOVOLTAICO ESQUEMAS_Y_CONEXION_FOTOVOLTAICA sin escala

SA 01 SANEAMIENTO PLANTA_-3,50  1:200

CL 01 CLIMATIZACION_VENTILACION PLANTA_-3.50  1:200

CL 02 CLIMATIZACION_VENTILACION PLANTA_+0.00  1:200

CL 03 CLIMATIZACION_VENTILACION PLANTA_+6.475  1:200

CL 04 CLIMATIZACION_VENTILACION PLANTA_+11.15  1:200

CL 05 CLIMATIZACION_VENTILACION SECCION_DETALLE_ESQUEMA  1:200

CL 06 VENTILACION_BIOCLIMATICA PLANTA_+0.00  1:200

CL 07 VENTILACION_BIOCLIMATICA PLANTA_+11.15  1:200

I. INSTALACIONES

 


