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INTERRUPTOR EMPOTRADO

CONMUTADOR EMPOTRADO

SENSOR DE MOVIMIENTO 180º
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LEYENDA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD
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ELECTROBOMBA CIRCULADORA

FILTRO EN LINEA DE CESTILLA, TIPO Y

VALVULA DE ESFERA PN16 (HASTA 2")
VALVULA DE MARIPOSA PN16 (A PARTIR DE 2. 1/2")

VALVULA DE RETENCION DE MUELLE 

DETECTOR DE FLUJO SISTEMA AEROTERMIA

PURGADOR DE AIRE

VALVULA MEZCLADORA TERMOSTATICA

CONTADOR DE ENERGIA TERMICA

VALVULA DE SEGURIDAD CON ESCAPE CONDUCIDO

VASO DE EXPANSION CERRADO

CONTADOR DE AGUA, CARACTERITICAS SEGUN MEMORIA O MEDICION

PUNTO DE VACIADO CON EMBUDO DE VISUALIZACION

LEYENDA DE ESQUEMAS HIDRAULICOS

SC CONEXION CON SISTEMA DE CONTROL

LEYENDA BOMBAS

B01: RECIRCULACION AEROTERMIAS - WILO YONOS PICO1.0 15/1-6 (1,30m3/h - 3,46mca)

B02: RECIRCULACION AEROTERMIAS - WILO YONOS PICO1.0 15/1-6 (1,30m3/h - 3,46mca)

B03: RETORNO ACS - WILO YONOS PICO-Z 25/0,5-6 130 (1,00m3/h - 5,28mca)
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Bomba A secundario
Aerotermia 1
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07 PT1000,
-40-120ºC
PT1000,
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Temperatura salida
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producción ACS
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XXXL DEPOSITO DE INERCIA

M MANOMETRO EN BAÑO DE GLICERINA

SONDA DE PRESION SISTEMA CONTROLP

T TERMOMETRO CON VAINA DE INMERSION

SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSION SISTEMA CONTROLT

SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSION SISTEMA AEROTERMIAT
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01 0-10 barPresión agua en circuito
aerotermia 1P

02 0-10 barPresión agua en circuito
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-40-120ºCTemperatura agua fria PT1000,
-40-120ºC12

Temperatura ACS consumo

Temperatura ACS retorno

T

T

T

17
18

Bomba B secundario
Aerotermia 1

P/M y estadoSC
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Bomba A secundario
Aerotermia 2

P/M y estadoSC
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Bomba B secundario
Aerotermia 2

P/M y estadoSC
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Bomba A retorno ACS P/M y estadoSC
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P/M y estadoSC Bomba B retorno ACS
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