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FILTRO EN LINEA, TIPO Y , ROSCA HASTA 2", BRIDA > 2"

MANGUITO ANTIVIBRATORIO

LEYENDA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN
VALVULA DE CORTE, ESFERA HASTA 2", MARIPOSA BRIDA > 2"

CONTADOR ENERGIA CON CONTRALADOR Y SONAS, ESPECIF. S/MEMORIA

VALVULA MOTORIZADA TRES VIAS, ESPECIFICACIONES SEGUN MEMORIA

VALVULA ANTIRRETORNO, TIPO YORK HASTA 2", CLAPETA BRIDADA > 2"

VALVULA MOTORIZADA DOS VIAS, ESPECIFICACIONES SEGUN MEMORIA
E

E

VACIADO CON EMBUDO DE VISUALIZACION

VAVULA DE SEGURIDAD, ESPECIFICACIONES SEGUN MEMORIA

PURGADOR AUTOMATICO 14"

INTERRUPTOR DE FLUJO

C CONTADOR HIDRAULICO CON EMISOR DE IMPULSOS

BOMBA RECIRCULACION, ESPECIFICACIONES S/MEMORIA O TABLA

VASO DE EXPANSION SISTEMAS DE CLIMATIZACION, 8 BAR

T

P MANOMETRO 0-10 BAR, GLICERINA, 63 MM

TERMOMETRO INMERSION 0-100ºC, 63 MM

IF

P

SC

T

SONDA PRESION, SISTEMA DE CONTROL. ESPECIF. S/MEMORIA

SONDA TEMPERATURA, SISTEMA DE CONTROL,  ESPECIF. S/MEMORIA

SEÑAL CONTROL, ESPECIFICACIONES SEGUN MEMORIA.

VALVULA EQUILIBRADO Y REGULACION CAUDAL

PORTASONDAS

VALVULA COMPENSACION

DEPÓSITO DE INERCIA SISTEMAS DE CLIMATIZACION, 6 BAR

RANGO DESIGNACIÓNELEMENTO

Termómetro esfera 63 mm, inmersión vaina. 0-60ºCT

T

Manómetro esfera 63 mm,  glicerina. 0-6 bar

Termómetro esfera 63 mm, inmersión vaina. 0-100ºC

P

Manómetro esfera 63 mm,  glicerina. 0-10 barP

RANGO ELEMENTOS MEDIDA

Integración de enfriadora 1
en control centralizado.31 Bus BACnet

RANGO/SISTEMA DESIGNACIÓNNºELEMENTO
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producción enfriadora 1.
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Integración de enfriadora 2
en control centralizado.32 Bus BACnetSC

SC Contador de energía
producción enfriadora 2.

EN
FR

IA
D

O
RA

 2

kW/h
M-bus35

Integración de enfriadora 2
en control centralizado.33 Bus BACnetSC

SC Contador de energía
producción enfriadora 3.

EN
FR

IA
D

O
RA

 3

kW/h
M-bus35

T Temperatura colectores
caliente impulsión-retorno.

PT1000,
-40-120ºC37-38

T Temperatura colectores frío
impulsión-retorno.

PT1000,
-40-120ºC39-40

Sonda de presión, colector
enfriadoras 0-10 barP 41

Válvula 2 vías colectores
frío-calor. Comp. T/NSC

42
...
44

T Temperatura retorno circuito
FAN-COIL. Nv. -3.50.

PT1000,
-40-120ºC45

T Temperatura retorno circuito
FAN-COIL. Vomitorios.

PT1000,
-40-120ºC46

T Temperatura retorno circuito
cortinas de aire.

PT1000,
-40-120ºC47

T Temperatura retorno circuito
clima pabellón.

PT1000,
-40-120ºC48
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ETA

TT

ELECTROBOMBA CIRCULADORA

FILTRO EN LINEA DE CESTILLA, TIPO Y

VALVULA DE ESFERA PN16 (HASTA 2")
VALVULA DE MARIPOSA PN16 (A PARTIR DE 2. 1/2")

VALVULA DE RETENCION DE MUELLE 

DETECTOR DE FLUJO SISTEMA AEROTERMIA

PURGADOR DE AIRE

VALVULA MEZCLADORA TERMOSTATICA

CONTADOR DE ENERGIA TERMICA

VALVULA DE SEGURIDAD CON ESCAPE CONDUCIDO

VASO DE EXPANSION CERRADO

CONTADOR DE AGUA, CARACTERITICAS SEGUN MEMORIA O MEDICION

PUNTO DE VACIADO CON EMBUDO DE VISUALIZACION

LEYENDA DE ESQUEMAS HIDRAULICOS

CONEXION CON SISTEMA DE CONTROL

LEYENDA BOMBAS

B01: RECIRCULACION AEROTERMIAS - WILO YONOS PICO1.0 15/1-6 (1,30m3/h - 3,46mca)

B02: RECIRCULACION AEROTERMIAS - WILO YONOS PICO1.0 15/1-6 (1,30m3/h - 3,46mca)

B03: RETORNO ACS - WILO YONOS PICO-Z 25/0,5-6 130 (1,00m3/h - 5,28mca)
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INSTALACIONES ACS

15
16

Bomba A secundario
Aerotermia 1

08

07 PT1000,
-40-120ºC
PT1000,

-40-120ºC
PT1000,

-40-120ºC
Temperatura salida
depósitos

PT1000,
-40-120ºC

Tª impulsión aerotermia 1 PT1000,
-40-120ºC

09

03

PT1000,
-40-120ºC04

13 Integración unidades
Aerotermia

P/M y estado

Bus BACnet
C. libre tensión

Temperatura depósito
acumulación 1
Temperatura depósito
acumulación 2

Tª retorno aerotermia 1

SC

SC

T

T

T

T

T

Contador caudal llenado DN15, con emisor
de impulsos

SC
27

14 Contador de energía,
producción ACS

kW/h
M-busTT

SC

XXL

V.E.

INERCIA
XXXL DEPOSITO DE INERCIA

M MANOMETRO EN BAÑO DE GLICERINA

SONDA DE PRESION SISTEMA CONTROLP

T TERMOMETRO CON VAINA DE INMERSION

SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSION SISTEMA CONTROL

SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSION SISTEMA AEROTERMIAT

IF

01 0-10 barPresión agua en circuito
aerotermia 1P

02 0-10 barPresión agua en circuito
aerotermia 2P

PT1000,
-40-120ºC05 Tª impulsión aerotermia 2T
PT1000,

-40-120ºC06 Tª retorno aerotermia 2T

11

10 PT1000,
-40-120ºC
PT1000,

-40-120ºC
PT1000,
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